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PE

Q1

FR300

FR 300
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63A

Q1

S 303 B

3P

6A

6000A

Q2

P300

2P

16A

6000A

Q3

P300

2P

16A

6000A

Q4

P300

2P

16A

6000A

Q5

P300

2P

16A

6000A

Q6

P300

2P

16A

6000A

Q7

P300

2P

16A

6000A

Q8

P300

2P

16A

6000A

Identyfikacja urządzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Opis Zasilanie z TB Sygnalizacja

obecności napięcia

Obwód gniazd

TK/G/1

Obwód gniazd

TK/G/2

Obwód gniazd

TK/G/3

Obwód gniazd

TK/G/4

Obwód gniazd

TK/G/5

Obwód gniazd

TK/G/6

Obwód gniazd

TK/G/7

Przewód - Przekrój 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Typ izolacji kabla YDYżo YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

Typ kabla 5* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 3*

Q9

P300

2P

16A

6000A

Q10

P300

2P

16A
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Q9 Q10

Obwód gniazd

TK/G/8
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YDY

3*
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S

T
E
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O

W
N
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W
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T
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N
IA

PE

Q1

FR300

FR 300

3P

63A

F1

Ochronnik

320V

In =  5kA , Up 1,2kV

I = 60kA,  8/20µs

Q1

S 303 B

3P

6A

6000A

Q1

R 303

3P

20A

Q2

P300

4P

40A

Q2

S 301 B

1P

16A

6000A

Q3

S 301 B

1P

16A

6000A

Q4

S 301 B

1P

16A

6000A

Q5

S 301 B

1P

16A

6000A

Q6

S 301 B

1P

16A

6000A

Identyfikacja urządzenia Q1 F1 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Opis Zasilanie z TS2 Ochronnik

przeciwprzepieciowy

klasy B+C

Sygnalizacja

obecności napięcia

Zasilanie

rozdzielnicy TK

Obwód gniazd

TB/G/1

Obwód gniazd

TB/G/2

Obwód gniazd

TB/G/3

Obwód gniazd

TB/G/4

Obwód gniazd

TB/G/5

Przewód - Przekrój 6 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Typ izolacji kabla YDYżo YDY YDY YDY YDY YDY YDY

Typ kabla 5* 5* 3* 3* 3* 3* 3*

Q7

S 301 B

1P

16A

6000A

Q8

S 301 B

1P

16A

6000A

Q9

S 301 B

1P

16A

6000A

Q10

S 301 B

1P

16A

6000A

Q3

P300

4P

40A

Q11

S 301 B

1P

10A

6000A

Q12

S 301 B

1P

10A

6000A

Q13

S 301 B

1P

10A

6000A

Q14

S 301 B

1P

10A

6000A

Q15

S 301 B

1P

10A

6000A

Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15

Obwód gniazd

TB/G/6

Rezerwa Rezerwa Rezerwa Obwód oświeltenia

TB/O/1

Obwód oświeltenia

TB/O/2

Obwód oświeltenia

TB/O/3

Obwód oświeltenia

TB/O/4

Obwód oświeltenia

TB/O/5

2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

YDY YDY YDY YDY YDY YDY

3* 3* 3* 3* 3* 3*

Q16

S 301 B

1P

10A

6000A

Q17

S 301 B

1P

10A

6000A

Q18

S 301 B

1P

10A

6000A

Q19

S 301 B

1P

10A

6000A

Q20

S 303 B

3P

6A

6000A

STEROWNIK

Q16 Q17 Q18 Q19 Q20

Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Czujnik zaniku fazy

sterujący

załączeniem opraw

awaryjnych obwodu

TB/O/5
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123

123

123

123

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

123

1
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